
 

Протокол № 404 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  
 

 

город  Москва                                       «04» мая 2026 года.  

 

 

Дата проведения заседания – 04.05.2026 года. 
Место проведения заседания – РФ, 105066, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – 

Ассоциация) 
 

Заседание открыто – 12 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  12 часов 30 минут.       
                

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: 
1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 
2. Самсонова Марианна Робертовна – Член комиссии; 
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии. 

 

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 
членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии 

 

 

Приглашены:   
1. Специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич; 

2. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР); 

3. ООО «ФТС»  (ИНН 7710937305). 

 

 

 

Присутствуют: 
1. Специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич; 
2. Юрист ООО «ФТС» (ИНН 7710937305) Авдеева Татьяна Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 

2. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 
«СРО «ОПО»: 

ООО «ФТС»  (ИНН 7710937305). 

 

По первому вопросу повестки дня:  
 

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самсонову 
Марианну Робертовну. 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самсонову М.Р. 
 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Слушали информацию специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступило уведомление (№ 09-СРО-7/26 от 23.04.2026 года)  
Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) о 
допущенных нарушениях порядка ведения строительного контроля в отношении члена Ассоциации 
ООО «ФТС» (ИНН 7710937305; адрес  местонахождения: 123104, город Москва, Большая Бронная 
улица, дом 25, строение 2) выявленных в ходе проведения выездной внеплановой проверки (Акт № 
РСН-1129/26-(0)-0 от 13.04.2026г.) на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой 
дом с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский, Брюсов пер. вл. 2/14, стр. 10. 

 

В акте № РСН-1129/26-(0)-0 от 13.04.2026 года указано следующее: 
По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований: 
Нарушения выявлены 27.03.2026: 
В соответствии с п. 15 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.24.5, п. 

4.24.6 «Постановления правительства Москвы» от 15 декабря 2021 года № 2078-ПП, застройщиком 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЕНИКС» в Мосгосстройнадзор направлено 
извещение о сроках завершения работ от 18.02.2026 № 43 8, (сопроводительное письмо 
зарегистрировано в Мосгосстройнадзоре от 19.02.2026 № 09-2446/26), подлежащих проверке по 
объекту капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой» по 
адресу: Москва, ЦАО, Пресненский, Брюсов пер. вл. 2/14, стр. 10 со сроками завершения работ 
согласно представленному графику до 31.03.2026. Информация - дата завершения вышеуказанных 
работ в объеме утвержденной проектной документации (31.03.2026), представлена в искаженном виде 
и не соответствует фактическому состоянию объекта, а именно: строительно-монтажные работы в 
соответствии с утвержденной проектной документацией на объекте не завершены, часть работ 
выполнена с отступлением от утвержденной проектной документации: 

1) В нарушение проектной документации шифр: БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ПБ1, раздел 9, 
лист 5, на объекте не завершено заполнение проемов между секциями автостоянки противопожарными 
шторами с пределом огнестойкости EI 60; 

2) В нарушение проектной документации, шифр: БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ПБ1, раздел 9, 
лист 22, не завершен монтаж и пусконаладочные работы систем авто¬матической противопожарной 
защиты; 

3) В нарушение проектной документации, шифр: БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1, раздел 3, 
не завершен монтаж фасада в части мест примыкания с уровнем благоустройства; 

4) В нарушение проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1) том 3.1 "Архитектурные 
решения. ПЗ Корректировка", л. 22 документарно не подтверждена звукоизоляция межквартирных 
перегородок и перекрытий согласно проектным решениям; 

5) В нарушение проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1) том 3.1 "Архитектурные 
решения. ПЗ Корректировка", л. 22 документарно не подтверждена звукоизоляция окон не менее 24.1 
дБА, в окнах не установлены клапаны проветривания со звукоизоляцией не менее 34дБА: 



6) В нарушение проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1) том 3.1 "Архитектурные 
решения. ПЗ Корректировка", л. 23, не выполнена звукоизоляция потолка и стен электрощитовой, 
документарно не подтверждено применение звукоизолирующего материала "изовер Звукозащита" 
толщиной 100мм при звукоизоляции потолка ИТП и венткамеры: 

7) В нарушение проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1) том 3.1 "Архитектурные 
решения. ПЗ Корректировка", л. 23-24, проекта (шифр БРС/ПД-ТД- РДнц/01-2021-П-ИОС 4.3) том 
5.4.3 "ИТП", л.5: в ИТП не оборудован акустический зазор "плавающего" фундамента; 

8) В нарушение проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ИОС7.3) том 5.7.3 
"Технологические решения. мусороудаление", л. 4,5: мусорокамера не оборудована подводкой горячей 
и холодной воды, отсутствует раковина и трап в полу (вместо него приямок), отсутствует поливочный 
кран и шланг-рулетка; 

9) В нарушение проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ИОС7.1) том 5.7.1 
"Технологические решения. Подземная автостоянка", спецификакция оборудования л.2: в помещении 
охраны отсутствует мебель и бытовая техника, отсутствует подметально-пылесосная машина; 

10) В нарушение проектной документации, (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021- П-ИОС4.1) том 
5.4.1 "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования", л.21: не завершены работы по 
установке газоанализаторов СО в паркинге; 

11) В нарушение проектной документации, шифр: БРС/ПД-ТД-Рднц/01-2021-П- ОДИ, не 
выполнено ограждение пандуса с одной стороны;  

12) В нарушение проектной документации, шифр: БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ОДИ, перед 
входами не установлены предупредительные тактильно-контрастные плиты; 

13) В нарушение проектной документации, шифр: БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ОДИ, на 
прозрачных полотнах входных дверей не выполнена яркая контрастная маркировка; 

14) В нарушение требований утвержденного проекта, шифр: БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-

ОДИ, не оборудован санузел для МГН на 1 этаже; 
15) В нарушение требований утвержденного проекта, шифр: БРС/ПД-ТД- РДнц/01-2021-П-

ОДИ, не выполнено обозначение краевых ступеней лестничных маршей; 
В нарушение ч.ч. 1, 4 ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ, техническим заказчиком 

строительства не ведется надлежащий строительный контроль, в результате чего при строительстве 
объекта допущены нарушения проектной документации: 

16) В нарушение проектной документации, (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1) том 3.1 
"Архитектурные решения. ПЗ Корректировка", л. 28 в серверной на полу не уложен предусмотренный 
проектом антистатический линолеум, по факту плитка; 

17) В нарушение проектной документации, (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1) том 3.1 
"Архитектурные решения. ПЗ Корректировка", л.25 не выполнена звукоизоляция перекрытия между 
помещениями квартиры и расположенными под ними помещениями общего пользования материалом 
"Шуманет БМ" (или аналог); 

18) В нарушение проектной документации, (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР1) том 3.1 
"Архитектурные решения. ПЗ Корректировка", л.24, проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-

ООС1) том 8.1 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", л. 85: не установлены 
шумоглушители со стороны всасывания и нагнетания воздуха - фактически установлены по одному 
вместо двух; 

19) В нарушение проекта (шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ООС1) том 8.1 "Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды", л. 85, приводной двигатель с лебедкой лифта не 
установлен с выполнением основных и предусмотренных проектом дополнительных виброзащитных 
мероприятий; 

20) В нарушение проектной документации, шифр БРС/ПД-ТД-РДиц/01-2021-П-ПЗУ раздела 2 
№ Схема планировочной организации земельного участка. Часть. 1 Схема планировочной организации 
земельного участка" (корректировка) графической части" План благоустройства " ст. П, л. 7 локально 
вместо устройства газона с посадкой зеленых насаждений выполнено твердое покрытие из плитки. 

21) В нарушение проектной документации, раздел 3 Архитектурные решения, шифр БРС/ПД-

ТД-Рднц/01-2021 -П-АР1, л. 19 ПЗ, шифр БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021- П-АР 3.2, л. 9, не завершена 
кладка внутренних перегородок квартир 6 этажа, не завершено оштукатуривание внутренних стен 
квартир; 

22) В нарушение проектной документации, раздел 5, шифр БРС/ПД-ТД-Рднц/01-2021-П-

ИОС7.2, не завершены пусконаладочные работы по лифтовому оборудованию; 
23) В нарушение проектной документации, раздел 5, шифр БРС/ПД-ТД-Рднц/01-2021-П-

ИОС2.2, не завершены пусконаладочные работы Системы внутреннего водяного пожаротушения; 
24) В нарушение проектной документации, раздел 5, шифр БРС/ПД-ТД-Рднц/01-2021-П-

ИОС4.1, не завершены пусконаладочные работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, 



в помещениях квартир установлены вертикальные отопительные приборы, проектом предусмотрен 
монтаж напольных; 

25) В нарушение проектной документации, раздел 5, шифр БРС/ПД-ТД-Рднц/01-2021-П-

ИОС4.3, не заделаны места ввода инж коммуникаций; 
26) В нарушение проектной документации, раздел 5, шифр БРС/ПД-ТД-Рднц/ 01-2021-П-

ИОС5.1, не завершены работы пусконаладочные работы систем связи и диспетчеризации. 
Нарушения выявлены 08.04.2026: 
В нарушение ч.ч. 1, 4 ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ, техническим заказчиком 

строительства не ведется надлежащий строительный контроль, в результате чего при строительстве 
объекта допущены нарушения, выявленные 08.04.2026: в Мосгосстройнадзоре зарегистрированы 
заключения ГБУ «ЦЭИИС» по результатам контрольных исследований, выполненных 27.03.2026 
специалистами ГБУ «ЦЭИИС» на основании экспертного задания от 16.03.2026 № ЭЗ-(1)-РСН-

1129/26-(0)-0: 

27) Согласно заключению от 07.04.2026 № 5561/26, вх. от 08.04.2026 № РСН-1129/26-(0)-2, в 
результате лабораторных испытаний краски ODISSEY KM0 (черная) (партия б/н от 07.10.2025) 
установлен следующий показатель пожарной опасности строительного материала: В1 (требования 
проектной документации Г2, В2, Д3, Т2). Сопроводительная документация: паспорт на строительный 
материал, журнал входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, общий журнал работ не представлены, что не позволяет провести 
идентификацию отобранного строительного материала в целях подтверждения соответствия 
требованиям проектной документации; 

28) Согласно заключению от 31.03.2026 № 5562/26, вх. от 08.04.2026 № РСН-1129/26-(0)-3, 

монтаж системы дымоудаления ДВ1А с комплексной огнезащитой воздуховодов «ИЗОВЕНТ» с 
пределом огнестойкости EI 60 в/о 2с-10с/А-К на отметке -2,580, выполнен с нарушением 
утвержденного в установленном порядке технологического регламента No 20/5765/60. Предел 
огнестойкости воздуховода системы дымоудаления ДВ1А с комплексной огнезащитой воздуховодов 
«ИЗОВЕНТ» в/о 2с-10с/А-К, на отметке -2,580 не соответствует требованиям проектной документации, 
раздел 5, БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-ПИОС4.1, графическая часть, лист 7, а именно: в месте 
соединения материала выполнен нахлест 30 мм, что менее требуемого (50 мм); 

29) Согласно заключению от 07.04.2026 № 5567/26, вх. от 08.04.2026 № РСН-1129/26-(0)-6, на 
основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-

инструментального обследования кровли в осях 2-13/Б-Ж на отм. +31.300, установлено следующее: 
- Анализ предоставленной исполнительной документации показал несоответствие уложенных 

слоев кровли требованиям проектной документации, БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-АР2, ООО «ФОДД 
Ай Ди», лист 13: состав кровли (фактические конструктивные решения отличаются от указанных в 
проектной документации: вместо гидроизоляционной ПВХ мембраны применяется наплавляемая 
гидроизоляция в 2 слоя; отсутствует слой геотекстильного полотна; вместо уклонообразующего слоя 
из клиновидных плит применяется армированная стяжка; вместо утеплителя толщиной 170 мм 
применяется утеплитель толщиной 100 мм в 2 слоя; между слоями утеплителя и пароизоляции 
присутствует профилированная мембрана; перед слоем пароизоляции присутствует слой 
уклонообразующей стяжки); 

- Расстояния от осей воронок до выступающих над кровлей частей здания составили 100 мм, 
что не соответствует требованиям проектной документации ПОС, шифр: БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-

ПОС, ООО «ПОССТРОЙ» лист 34: Производственный контроль качества строительно-монтажных 
работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 (СП 48.13330.2019 п. 9.1.1) (Уточнение в 
ППР, шифр: ГИ-07-2025-К, ООО «СК Ренессанс», лист 5: При производстве работ руководствоваться 
следующими нормативными документами: СП 17.13330.2017) (СП 17.13330.2017 п. 5.1.25 - ось 
воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и других выступающих над 
кровлей частей зданий); 

30) Согласно заключению от 07.04.2026 № 5601/26, вх. от 08.04.2026 № РСН-1129/26-(0)-7, в 
результате проведения визуального обследования здания в осях: 2-3/В-Г на отм.: -5.290 было 
выявлено: в ГРЩ смонтированы приборы учета НАРТИС-И300-133, что не соответствует требованиям 
проектной документации БРС/ПД-ТД-Рднц/01-2021-П-ИОС 1.1, ГЧ л. 13; в панелях ВП1 и ВП2 
смонтированы автоматические выключатели 2.1QF-2.3 и 2.1QF-2.4 номинальным током In=250А, что 
не соответствует требованиям проектной документации БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ИОС1.1, ГЧ л. 
13; в панелях ВП1 и ВП2 смонтированы трансформаторы тока 1ТА1-1ТА7 с коэф, трансформации 
1000/5 А, что не соответствует требованиям проектной документации БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-

ИОС 1.1, ГЧ л. 13; 
31) Согласно заключению от 03.04.2026 № 5603/26, вх. от 08.04.2026 № РСН-1129/26-(0)-9, в 

результате проведения визуального обследования системы отопления здания в осях: В-Г/5-9 на отм.: -
5.290, Б-Е/8-13 на отм.: +15.520, +19.360, +23.200 было установлено: 



- неподвижные опоры на стояках отсутствуют, что не соответствует требованиям проектной 
документации БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ИОС4.1(корр.), ГЧ л. 1; 

- сильфонные компенсаторы на стояках отсутствуют, что не соответствует требованиям 
проектной документации БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ИОС4.1 (корр.), ГЧ л. 1; 

- поэтажная разводка трубопроводов выполнена в изоляции из вспененного полиэтилена, что не 
соответствует требованиям проектной документации БРС/ПД-ТД- Рднц/01-2021-П-ИОС4.1 (корр.), ТЧ 
л. 11: «Прокладка трубопроводов внутри квартир выполняется горизонтально в «стяжке пола» в 
защитной гофрированной трубе»; 

32) Согласно заключению от 03.04.2026 № 5607/26, вх. от 08.04.2026 № РСН-1129/26-(0)-13, в 
результате проведения визуального обследования ИТП здания в осях: В-Ж/10-13 на отм. -5.290 было 
установлено: 

- для системы вентиляции смонтированы теплообменники SPL LT-13-16-52, что не 
соответствует требованиям проектной документации БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ИОС4.3(корр.), 
Спецификация оборудования, изделий и материалов, л. 1: «Аппарат теплообменный пластинчатый 
разборный системы вентиляции HHNo19-36-TM Q=0,603 750 Гкал/ч»; 

- смонтированы расширительные баки SPL RM300, V=300 л (2 шт.: для системы отопления и 
вентиляции), что не соответствует требованиям проектной документации БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-

П-ИОС4.3(корр.), Спецификация оборудования, изделий и материалов, л. 1: «Мембранный 
расширительный бак системы отопления, V=200 л., Рmax=10 бар Reflex G, Мембранный 
расширительный бак системы вентиляции, V=500 л., Рmax=10 бар Reflex G»; 

- смонтированы минераловатные цилиндры с покрытием листовой оцинкованной сталью, что 
не соответствует требованиям проектной документации БРС/ПД-ТД-РДнц/01-2021-П-ИОС4.3(корр.), 
ПЗ л. 13: «Трубопроводы ИТП изолируются негорючими теплоизоляционными материалами: 
цилиндрами из минеральной ваты толщиной 50мм, с окожушиванием алюминиевыми листами 
толщиной 0,5мм»; изоляция теплообменников не выполнена, что не соответствует требованиям 
проектной документации БРС/ПД-ТД-Рднц/01-2021-П-ИОС4.3(корр.), ПЗ л. 13: «Предусмотрена 
теплоизоляция теплообменников». 

Работы по строительству объекта осуществляет ООО «ФОДД АЙ ДИ» (ИНН 7728387525) 
Отсутствуют сведения об исполнении предписаний Мосгосстройнадзора от 06.03.2025 № РСН-

913/25 и от 18.06.2025 № РСН-2596/25-(0)-0. 

 

ООО «ФТС» (ИНН 7710937305) предоставлено информационное письмо в котором указано 
следующее: 

ООО «ФТС» (ИНН 7710937305)  выполняет услуги строительного контроля на объекте в 
соответствии с  условиями  заключенного Договора №БРЮ-ФТС/СК от 20.02.2023 г. и предпринимает   
все  необходимые меры  для устранения выявленных  нарушений  (часть  из которых в  настоящее 
время уже устранена), согласно принятым обязательствам, в сроки, установленные Мосгосстройнадзор 
Предписанием №РСН-1129/26 от 14.04.2026 г. 
 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ФТС» 

(ИНН 7710937305); 

 

- вынести » ООО «ФТС» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 17.06.2026г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение:  
 

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО » ООО «ФТС» 

(ИНН 7710937305). 

 

Вынести ООО «ФТС» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 17.06.2026г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 



 

Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного надзора 
города Москвы. 

 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ФТС» (ИНН 7710937305). 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      М.Р. Самсонова 

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Подпись Самсонова М.Р




